Gera

Allgemeine Bedingungen fir den
Netzanschluss und die Anschlussnutzung (Strom)
in hoheren Spannungsebenen
(AGB Anschluss)

der GeraNetz GmbH, nachstehend Netzbetreiber genannt.

Gegenstand der Bedingungen

Die AGB Anschluss regeln den Anschluss oder die Anschlisse der elektrischen Anlage an das Vertei-
lernetz des Netzbetreibers (im Folgenden einheitlich: Netzanschluss) und den weiteren Betrieb sowie
die Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von elektrischer Energie.
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Netzanschluss

Die Anlage des Anschlussnehmers (elektrische Anlage) wird bzw. ist Uber den Netzanschluss
an das Verteilernetz des Netzbetreibers angeschlossen. Der Netzanschluss und seine Eigen-
tumsgrenze, der Ort der Energielibergabe sowie gegebenenfalls die Bezeichnung des Z&hl-
punktes bzw. der Messlokations-ldentifikationsnummer sind im Netzanschluss- bzw. An-
schlussnutzungsvertrag beschrieben. Die elektrische Anlage umfasst die Gesamtheit der
elektrischen Betriebsmittel hinter der im Netzanschlussvertrag definierten Eigentumsgrenze mit
Ausnahme der im Eigentum des Netzbetreibers oder Dritter befindlichen Betriebsmittel, wie
z. B. Messeinrichtungen.

Art, Zahl und Lage des Netzanschlusses sowie dessen Anderung werden nach Beteiligung des
Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen nach den anerkannten
Regeln der Technik durch den Netzbetreiber bestimmt. Die Betriebsanlagen des Netzbetreibers
werden nach den im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen und nach MaRgabe
des 8 49 EnWG ausschlie3lich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geédndert, abge-
trennt und beseitigt.

Der Netzanschluss gehort zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und steht in dessen Ei-
gentum oder ist ihm zur wirtschaftlichen Nutzung Uberlassen, soweit nicht im Einzelfall etwas
anderes vereinbart wird. Die Betriebsanlagen des Netzbetreibers werden nur voriibergehend
und zur Auslibung der Rechte aus diesem Vertrag auf netzbetreiberfremden Grundsticken er-
richtet (Scheinbestandteil i. S. v. § 95 Abs. 1 BGB).

Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen fiir die sichere Errichtung des Netz-
anschlusses zu schaffen.

Der Netzanschluss muss frei zuganglich und vor Beschadigungen geschuitzt sein. Er darf ins-
besondere nicht Uberbaut und nicht mit tiefwurzelnden Gewéchsen Uberpflanzt werden. Der
Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen
lassen. Jede Beschadigung oder Beeintrachtigung des Netzanschlusses ist dem Netzbetreiber
unverziglich mitzuteilen.

Falls der Anschlussnehmer nicht Grundstlckseigentimer ist, hat er dem Netzbetreiber die
schriftliche Zustimmung des jeweiligen Grundstiickseigentiimers zur Herstellung, Anderung und
Aufrechterhaltung des Netzanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflich-
tungen beizubringen.

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Anderung der Eigentumsverhalt-
nisse an der angeschlossenen elektrischen Anlage sowie Teilen hiervon und Grundstiicken, auf
denen sich der Netzanschluss befindet, unter Nennung des neuen Eigentimers in Textform un-
verziglich nach Kenntnis mitzuteilen. Er tréagt im Rahmen des ihm Mdglichen dafir Sorge, dass
der neue Anschlussnehmer einen Netzanschlussvertrag mit dem Netzbetreiber schlie3t. Im
Sinne dieser Bedingungen und der zugrundeliegenden Vertrage ist ein Erbbauberechtigter ei-
nem Grundstickseigentiimer gleichgestellt.

Entnahmekapazitat

Die am Netzanschluss vorzuhaltende Scheinleistung in kVA zur Entnahme (Entnahmekapazitat)
ergibt sich aus dem Netzanschlussvertrag.

Die vereinbarte Entnahmekapazitat darf nicht Gberschritten werden. Auf Wunsch des An-
schlussnehmers wird der Netzbetreiber — soweit ihm technisch und wirtschaftlich zumutbar — die
Entnahmekapazitat erndhen. Voraussetzung hierfiir ist die einvernehmliche Anderung des
Netzanschlussvertrags einschlie3lich der Kostenfestsetzung in Form eines weiteren Baukos-
tenzuschusses nach Ziffer 4.3 sowie gegebenenfalls weiterer Netzanschlusskosten nach Zif-
fer 3.1.

Wurde die vereinbarte Entnahmekapazitat ohne eine Veranlassung nach Ziffer 2.2 tberschrit-
ten, gilt Ziffer 16.2 (Vertragsstrafe). Bei einer wiederholten Uberschreitung der vereinbarten
Entnahmekapazitat trotz Abmahnung, oder bei Verweigerung der Zahlung der Vertragsstrafe,
ist der Netzbetreiber unbeschadet seiner Rechte aus Ziffer 10.1 zur Unterbrechung des Netz-
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anschlusses und der Anschlussnutzung und, soweit dazu erforderlich, zur Trennung der elektri-
schen Anlage vom Netz nach Ziffer 10.3 berechtigt.

Eine dem Anschlussnehmer fir mehrere Netzanschlisse eingerdumte gemeinsame Entnahme-
kapazitat ergibt sich gegebenenfalls aus dem Netzanschlussvertrag.

Die Regelungen zur Entnahmekapazitét gelten in einem solchen Fall, soweit nicht ausdricklich
anders geregelt, entsprechend. Dies gilt insbesondere auch fir das Uberschreitungsverbot
nach Ziffer 2.2 und die Vertragsstrafenregelung nach Ziffer 16.2

Sollte die Vorhaltung einer gemeinsamen Entnahmekapazitat nicht mehr zuléssig oder fur den
Netzbetreiber aus betriebsbedingten oder sonstigen wirtschaftlichen oder technischen Grinden
unter Berucksichtigung der Ziele des § 1 EnNWG nicht mehr mdglich oder nicht mehr zumutbar
sein, ist die vertraglich vereinbarte gemeinsame Entnahmekapazitat vom Netzbetreiber im Ein-
vernehmen mit dem Anschlussnehmer auf die einzelnen Netzanschlusse zu verteilen. Dabei
darf weder die technisch mdgliche Entnahmekapazitat des jeweiligen Netzanschlusses noch die
vertraglich vereinbarte gemeinsame Entnahmekapazitat tberschritten werden. Soll die neue
vorzuhaltende Entnahmekapazitat insgesamt héher sein als die bisherige gemeinsame Netzan-
schlusskapazitat, kann vom Netzbetreiber insoweit ein weiterer Baukostenzuschuss nach Maf3-
gabe von Ziffer 4.3 verlangt werden.

Netzanschlusskosten

Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich
effizienter Betriebsfihrung notwendigen Kosten fiir die Herstellung sowie jede vom Anschluss-
nehmer veranlasste Anderung, auch Trennung oder Beseitigung, des Netzanschlusses zu ver-
langen (Netzanschlusskosten).

Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschliisse
hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat
der Netzbetreiber die Netzanschlusskosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer den ge-
gebenenfalls zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

Baukostenzuschuss

Der Anschlussnehmer hat zusétzlich zu den Netzanschlusskosten, vor dem Anschluss an das
Netz des Netzbetreibers, flr die vorgehaltene Entnahmekapazitat einen angemessenen Bau-
kostenzuschuss zur Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfiihrung notwendigen
Kosten flr die Herstellung oder Verstarkung der Verteileranlagen zu zahlen.

Der vom Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu Ubernehmende Kostenanteil bemisst
sich nach dem Verhadltnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Entnahmekapa-
zitdt zu der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich er-
stellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstarkung insgesamt zur Entnahme vorgehalten
werden koénnen. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu
tragen. Der Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber auf der Grundlage der durchschnittlich
fur vergleichbare Falle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.

Ein weiterer Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber verlangt werden, wenn der An-
schlussnehmer die Entnahmekapazitat erheblich Giber das der urspriinglichen Berechnung zu-
grundeliegende Mald hinaus erhoht. Er ist entsprechend Ziffer 4.2 zu bemessen. Ein Anspruch
auf einen weiteren Baukostenzuschuss besteht bei einer Uberschreitung der vereinbarten Ent-
nahmekapazitat nicht, wenn der Anschlussnehmer darlegt, dass die Leistungsinanspruchnahme
Uber die vereinbarte Entnahmekapazitat hinaus nur ausnahmsweise erfolgte und zukinftig un-
terbleiben wird. Der Ausnahmefall gilt als widerlegt, sobald die vereinbarte Entnahmekapazitat
in den darauffolgenden 24 Monaten wiederum Uberschritten wird. Eine Anrechnung auf eine
gegebenenfalls nach Ziffer 16.2 zu zahlende Vertragsstrafe findet nicht statt.

Fur eine gemeinsame Entnahmekapazitat ist vom Anschlussnehmer ein Baukostenzuschuss
nach Ziffern 4.1 bis 4.3 der AGB zu entrichten. Ein Baukostenzuschuss fur die einzelnen in der
gemeinsamen Entnahmekapazitdt zusammengefassten Netzanschlisse ist in diesem Fall nicht
zu entrichten.
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Wurde wegen Uberschreitung der vereinbarten Entnahmekapazitit ein weiterer Baukostenzu-
schuss an den Netzbetreiber gezahilt, gilt ab diesem Zeitpunkt die (anteilige) Leistungserhéhung
auch fur den Anschlussnutzer Die nach Ziffer 7.3 i. V. m. Ziffer 16.2 angefallene Vertragsstrafe
wird mit dem vom Anschlussnehmer zu zahlenden weiteren Baukostenzuschuss nicht verrech-
net.

Den Baukostenzuschuss und die in Ziffer 3.1 geregelten Netzanschlusskosten wird der Netzbe-
treiber getrennt errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert ausweisen.

Fur provisorische Netzanschlisse (z. B. Baustromanschlisse) wird ein Baukostenzuschuss
nicht erhoben. Provisorische Netzanschlisse dirfen maximal fur eine Dauer von zwdlf Monaten
betrieben werden. Eine Verlangerung bedarf der Zustimmung des Netzbetreibers.

Elektrische Anlage

Der Anschlussnehmer ist fiir die ordnungsgeméaRe Errichtung, Erweiterung, Anderung, den
Betrieb und die Instandhaltung der in seinem Eigentum befindlichen oder von ihm betriebenen
Anlagenteile verantwortlich und tragt die damit verbunden Kosten, soweit nichts anderes ver-
einbart ist.

Die Errichtung, Erweiterung oder Anderung und, soweit die elektrische Anlage zwischen Eigen-
tumsgrenze und Messeinrichtung betroffen ist, die Instandhaltung der elektrischen Anlage darf
aul3er durch den Netzbetreiber nur durch qualifizierte Fachfirmen durchgefihrt werden. Die Ar-
beiten haben in Absprache bzw. nach vorheriger Information des Netzbetreibers zu erfolgen.
Fur die Instandhaltung im Ubrigen und die regelméaRige Uberpriifung der elektrischen Anlage
hat der Anschlussnehmer ebenfalls qualifizierte Fachfirmen zu beauftragen. Die einschlagigen
gesetzlichen und behdérdlichen Bestimmungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der
Technik sind zu beachten. Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird
gemal § 49 Abs. 2 Nr. 1 EnWG vermutet, sofern die technischen Regeln des VDE eingehalten
werden. Danach muss die elektrische Anlage den im Einzelfall einschlagigen Technischen An-
wendungsregeln in ihrer jeweils giltigen Fassung entsprechen, derzeit insbesondere VDE-AR-
N 4100, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120. Zuséatzlich gelten die Technischen
Mindestanforderungen des Netzbetreibers (Ziffer 9). Etwaige Abweichungen sind im Vorfeld mit
dem Netzbetreiber abzustimmen. Der Anschlussnehmer kann eine Abweichung nur dann ver-
langen, wenn er nachweist, dass die Abweichung ebenfalls den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entspricht. Die jeweils einschlagigen Technischen Anwendungsregeln kénnen Uber
den VDE kostenpflichtig bezogen werden. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausfihrung der
Arbeiten zu Uberwachen.

Hat der Anschlussnehmer die elektrische Anlage hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze oder
Teile hiervon einem Dritten vermietet, sonst zur Benutzung oder Betriebsfiihrung Uberlassen
oder betreibt ein Dritter hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze Energieanlagen, so ist der
Anschlussnehmer neben dem Dritten verantwortlich. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den
Netzbetreiber Uber solche Dritten in Textform unverziglich zu informieren. Er wird diese auf die
Einhaltung der Technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers sowie die Beachtung
der allgemein anerkannten Regeln der Technik hinweisen und tragt im Rahmen des ihm Mogli-
chen daflr Sorge, dass Anschlussnutzer, die Uber den Netzanschluss Energie entnehmen, ei-
nen Anschlussnutzungsvertrag mit dem Netzbetreiber schlieRen.

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede beabsichtigte Anderung an der
elektrischen Anlage mit Auswirkungen auf die elektrischen Eigenschaften in Textform mitzutei-
len.
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Inbetriebnahme/-setzung; Uberprufung der elektrischen Anlage; Mangelbeseitigung

Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter schlieBen die elektrische Anlage Uber den
Netzanschluss an das Verteilernetz an und nehmen den Netzanschluss bis zum Ort der
Energietibergabe in Betrieb (Inbetriebnahme). Die elektrische Anlage dahinter setzt deren
Betreiber durch qualifiziertes Fachpersonal bzw. setzen qualifizierte Fachfirmen, jeweils mit
Zustimmung des Netzbetreibers, in Betrieb (Inbetriebsetzung).

Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist bei dem Netzbetreiber oder tber qualifizierte
Fachfirmen zu beantragen. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfligung
gestellter Vordruck zu verwenden. Durch den Anschlussnehmer bzw. eine von ihm beauftragte
qualifizierte Fachfirma ist der Nachweis zu erbringen, dass die elektrische Anlage entsprechend
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter Beriicksichtigung der Technischen
Mindestanforderungen des Netzbetreibers errichtet wurde.

Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die ordnungsgemélfe Installation einer den
mess- und eichrechtlichen Vorschriften, den Anforderungen des MsbG, den aufgrund des MsbG
erlassenen Rechtsverordnungen sowie den Technischen Mindestanforderungen des Netzbe-
treibers entsprechenden Messeinrichtung voraus.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Inbetriebnahme von der vollstandigen Zahlung falliger
Netzanschlusskosten und Baukostenzuschisse abhéangig zu machen.

Der Netzbetreiber kann fur jede Inbetriebnahme bzw. Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer
Kostenerstattung verlangen; die Kosten kénnen pauschal berechnet werden.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die elektrische Anlage vor und, um stérende Riuckwirkungen
auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschliel3en, nach ihrer Inbetriebsetzung
zu Uberprifen. Er hat den Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer auf erkannte Sicherheits-
méngel der elektrischen Anlage aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlan-
gen.

Werden Mangel festgestellt, welche die Sicherheit gefahrden oder erhebliche Stérungen erwar-
ten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die An-
schlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr fir Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der elektrischen Anlage sowie durch de-
ren Anschluss an das Verteilernetz tbernimmt der Netzbetreiber keine Haftung fiir die Méngel-
freiheit und Betriebssicherheit der elektrischen Anlage.

Nutzung des Anschlusses; Betrieb der elektrischen Anlage

Der Anschlussnutzer kann dem Verteilernetz des Netzbetreibers nach Mal3gabe des An-
schlussnutzungsvertrags Energie mit einer Frequenz von etwa 50 Hertz entnehmen. Die Ent-
nahme darf dabei weder die im Anschlussnutzungs- noch die im Netzanschlussvertrag verein-
barte Entnahmekapazitat Gberschreiten.

Kann der Netzanschluss zeitgleich von mehreren Anschlussnutzern genutzt werden, darf zur
Aufrechterhaltung eines sicheren Netzbetriebs die Summe der zeitgleich in Anspruch genom-
menen Entnahmekapazitét aller Anschlussnutzer nicht hoher sein als die zwischen Anschluss-
nehmer und Netzbetreiber vereinbarte.

Der Netzbetreiber ist nach Mal3gabe von Ziffer 16.2 berechtigt, gegeniuber dem Anschlussnut-
zer eine Vertragsstrafe fur die Leistung geltend zu machen, die die vereinbarte Entnahmekapa-
zitat Giberschreitet (Uberschreitungsleistung).

Stellt der Anschlussnutzer oder der Anschlussnehmer Anforderungen an die Stromqualitat, die
Uber die vertraglichen Verpflichtungen des Netzbetreibers gegeniiber dem Anschlussnutzer
bzw. dem Anschlussnehmer hinausgehen, obliegt es dem Anschlussnehmer bzw. dem An-
schlussnutzer selbst, auf eigene Kosten Vorkehrungen zum stdrungsfreien Betrieb von Geréaten
und Anlagen zu treffen.

Erreicht innerhalb eines Zeitraums von drei Kalenderjahren der an einem Netzanschluss hdchs-
te tatsachlich bei der Entnahme in Anspruch genommene Leistungsmittelwert einer %a-h-
Messperiode in kVA nicht 80 % des Werts der festgelegten vorzuhaltenden Enthahmekapazitat,

50328-00/6706628 Stand 11/2021 Seite 5 von 15
© Becker Buttner Held GeraNetz GmbH



7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

9.1.

9.2.

wird die demgemaR unterschrittene Entnahmekapazitat durch einen dem tatsachlichen Leis-
tungsbedarf des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers angepassten Wert ersetzt. Dieser
betragt 110 % des am Netzanschluss hochsten tatséchlich in Anspruch genommenen Leis-
tungsmittelwerts der Entnahme einer ¥%-h-Messperiode in kVA der letzten drei Kalenderjahre.
Nach Ablauf von drei Monaten nach schriftlicher Information des Anschlussnehmers bzw. An-
schlussnutzers durch den Netzbetreiber gilt der angepasste Wert als vereinbarte Entnahmeka-
pazitat.

Der Anschlussnutzer wird ausschlie3lich zugelassene und geprifte Verbrauchsgerate benutzen
und keinerlei Veranderungen oder Einwirkungen an dem Netzanschluss und Einrichtungen des
Netzbetreibers vornehmen.

Die elektrische Anlage des Anschlussnehmers und die Verbrauchsgerate des Anschlussnutzers
sind unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Technischen
Mindestanforderungen des Netzbetreibers so zu betreiben, dass

7.7.1.  Storungen anderer Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer sowie stérende Ruckwir-
kungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind,

7.7.2. der Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteuereinrichtungen des Netzbetreibers oder von
galvanisch damit gekoppelten Netzen nicht beeintrachtigt wird. Erforderlichenfalls wird
der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer auf Aufforderung des Netzbetreibers auf
seine Kosten eigene Tonfrequenzsperren einbauen und

7.7.3.  der Gebrauch von Elektrizitdt mit dem im Rahmen der im Netzanschluss-/ Anschluss-
nutzungsvertrag, einschliel3lich Technischer Mindestanforderungen, vereinbarten Ver-
schiebungsfaktor erfolgt. Anderenfalls kann der Netzbetreiber kostenpflichtig den Ein-
bau und Betrieb geeigneter und ausreichender Kompensationseinrichtungen verlan-
gen oder dem Anschlussnutzer fur die Uberschreitung des Verschiebungsfaktors ein
Entgelt in Rechnung stellen.

Stellt der Anschlussnutzer UnregelméaRigkeiten oder Stérungen beim Betrieb der elektrischen
Anlage fest, die Auswirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter haben kénnen,
so ist der Netzbetreiber unverzuglich zu informieren. Freischaltungen mit Hilfe von Betriebsmit-
teln im Verflgungsbereich des Netzbetreibers sind rechtzeitig mit dem Netzbetreiber zu verein-
baren.

Die Schalt- und Regelungshoheit Uber die am Netzanschluss befindlichen Schaltgeréate bzw.
Regelungseinrichtungen hat der Netzbetreiber inne. Abweichende Vereinbarungen uber den
Schalt- und Regelungsbetrieb sind im Einzelfall mdglich.

Eine Kupplung von elektrischen Anlagen, die Uber verschiedene Anschliusse versorgt werden —
auch in gleicher Spannungsebene — ist nur mit Zustimmung des Netzbetreibers zulassig und im
Schutz- und Messkonzept zu bertlicksichtigen.

Der Anschluss von Erzeugungseinheiten ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen und bedarf
vorbehaltlich abweichender gesetzlicher Regelungen einer gesonderten vertraglichen Rege-
lung.

Technische Mindestanforderungen

Es gelten die Technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers in ihrer jeweils verdffent-
lichten Fassung.

Weitergehende technische Anforderungen, die sich aus gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Eu-
ropaische Netzkodizes, EnWG, EEG oder KWKG) ergeben, bleiben unberihrt.

Unterbrechungen und Unregelmafigkeiten der Anschlussnutzung aufgrund netzbezoge-
ner und sonstiger Umstande

Unterbrechungen und UnregelmaRigkeiten in der Anschlussnutzung sind dem Netzbetreiber
unverziglich zu melden.

Sollte der Netzbetreiber durch héhere Gewalt (z. B. Krieg, ArbeitskampfmalRnahmen bei dem
eigenen Unternehmen oder Zulieferbetrieben, Beschadigungen von Ubertragungs- oder Vertei-
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

leranlagen, MalRnahmen nach 88 13, 14 EnWG, die auf Veranlassung durch einen vorgelager-
ten Netzbetreiber umgesetzt werden und auf die der Netzbetreiber keinen Einfluss hat, hoheitli-
che Anordnungen) oder sonstige Umstéande, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemu-
tet werden kann, an der Erfullung seiner vertraglichen Verpflichtungen gehindert sein, so ruhen
die vertraglichen Verpflichtungen des Netzbetreibers, bis diese Hindernisse und deren Folgen
beseitigt sind.

Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, wenn dies
9.3.1. zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten,

9.3.2.  zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs oder sonstiger Gefahrdun-
gen und Stérungen der Sicherheit oder Zuverlassigkeit der Energieversorgung,

9.3.3.  bei sonstigen MaRhahmen nach §§ 13, 14 EnWG oder

9.3.4. zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr fur Personen, Anlagen oder Sachen von
erheblichem Wert

erforderlich ist.

Ist zur Unterbrechung der Anschlussnutzung die Trennung der elektrischen Anlage vom Netz
des Netzbetreibers erforderlich, so ist der Netzbetreiber auch hierzu berechtigt. Der Netzbetrei-
ber wird alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um jede Unterbrechung, Trennung,
Einschrankung oder UnregelméRigkeit unverziglich zu beheben. Der Anschlussnutzer und der
Anschlussnehmer werden den Netzbetreiber hierbei im Rahmen ihrer Moglichkeiten unterstut-
zen.

Der Netzbetreiber wird eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschrankung der
Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt geben. Bei kurzen Unterbrechungen
ist er zur Unterrichtung nur verpflichtet, wenn der Anschlussnutzer zur Vermeidung von Sché-
den auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen ist und dies dem Netzbetreiber unter
Angabe von Griunden schriftlich mitgeteilt hat. Eine Benachrichtigung kann entfallen, wenn die
Unterrichtung

9.5.1. nach den Umstanden nicht rechtzeitig mdglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu
vertreten hat oder

9.5.2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzdgern wiirde.

Bei Stérungen in Teilen der elektrischen Anlage, zu denen ausschlie3lich der Netzbetreiber
Zugang hat, ubernimmt der Netzbetreiber die Beseitigung. Der Anschlussnehmer, gegebenen-
falls vertreten durch den Anschlussnutzer, kontaktiert hierzu den Netzbetreiber. Die Stérungs-
beseitigung wird dem Anschlussnehmer nach Aufwand in Rechnung gestellit.

Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung aufgrund verhaltensbe-
dingter Umstande

Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige
Androhung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz zu
trennen, wenn der Anschlussnehmer oder der Anschlussnutzer dem Netzanschluss- bzw. An-
schlussnutzungsvertrag oder einer sonstigen gegenuber dem Netzbetreiber bestehenden Ver-
pflichtung zuwiderhandelt und die Unterbrechung und gegebenenfalls Trennung erforderlich ist,

10.1.1. um zu gewéhrleisten, dass Storungen anderer Anschlussnehmer oder Anschlussnut-
zer oder stérende Ruckwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Anlagen
Dritter ausgeschlossen sind oder

10.1.2.  um die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen zu verhindern.

Der Netzbetreiber ist weiter berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne
vorherige Androhung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom
Netz trennen, wenn

10.2.1. der Netzzugang nicht durch einen Netznutzungsvertrag vertraglich sichergestellt ist,
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10.2.2. die jederzeitige vollstandige Zuordnung der entnommenen Energiemengen zu einem
Bilanzkreis entsprechend den Vorgaben in der Festlegung der Bundesnetzagentur
vom 10.06.2009 (Az.: BK6-07-002, MaBiS) nicht gesichert ist oder

10.2.3. der Anschluss der elektrischen Anlage an das Netz des Netzbetreibers nicht durch ei-
nen bestehenden Netzanschlussvertrag zwischen dem Anschlussnehmer und dem
Netzbetreiber sichergestellt ist.

10.3. Der Netzbetreiber ist weiter berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung zwei Wo-
chen nach Androhung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage
vom Netz zu trennen, bei einer

10.3.1. mehrmaligen Uberschreitung der vertraglich vereinbarten Entnahmekapazitat,
10.3.2. Nichtzahlung einer falligen Vertragsstrafe nach Ziffer 7.3 i. V. m. Ziffer 16.2

10.3.3. oder sonstigen Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers oder des Anschlussnut-
zers gegen eine gegenuber dem Netzbetreiber bestehende wesentliche Vertrags-
pflicht, d. h. eine solchen Pflicht, deren Erfullung die ordnungsgemafe Durchfiihrung
des Vertrags Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmaRig vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht), insbesondere der Nichterfullung einer
Zahlungspflicht trotz Mahnung.

10.4. Ein Vorgehen des Netzbetreibers nach den Ziffern 10.2 bis 10.3 dieses Vertrags ist ausge-
schlossen, wenn der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer darlegt, dass die Folgen aul3er
Verhéltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder hinreichende Aussicht besteht, dass
der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer seinen Verpflichtungen nachkommen wird.

10.5. Darlber hinaus kann der Netzbetreiber entgeltlich die Anschlussnutzung unterbrechen und,
soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz trennen, wenn der Lieferant des An-
schlussnutzers ein solches Vorgehen vom Netzbetreiber schriftlich verlangt und diese Rechts-
folge zwischen Lieferant und Anschlussnutzer vertraglich vereinbart ist. Der Lieferant hat dem
Netzbetreiber gegeniiber glaubhaft zu versichern, dass im Verhdltnis zwischen ihm und dem
Anschlussnutzer die vertraglichen Voraussetzungen zur Einstellung der Belieferung erfillt sind,
insbesondere dem Anschlussnutzer keine Einwande oder Einreden zustehen, die die Voraus-
setzungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entgegenstehen und die Folgen nicht au-
Ber Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen sowie keine hinreichende Aussicht be-
steht, dass der Anschlussnutzer seinen Verpflichtungen gegentiber dem Lieferanten nachkom-
men wird.

10.6. Der Netzbetreiber hat den Netzanschluss unverziiglich wieder herzustellen und die Anschluss-
nutzung zu ermdoglichen, sobald die Grinde fur die Unterbrechung und gegebenenfalls Tren-
nung entfallen sind und der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer oder im Fall der Ziffer 10.5
der die Sperrung beauftragende Lieferant oder der Anschlussnutzer die Kosten der Unterbre-
chung und Wiederaufnahme des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kos-
ten kénnen pauschal berechnet werden.

11. Geduldete Energieentnahme

11.1. Sofern der Anschlussnutzer Uber das Netz des Netzbetreibers Energie entnimmt, ohne dass
dieser Bezug einem Bilanzkreis zugeordnet werden kann, ist der Netzbetreiber berechtigt, die
Unterbrechung der Anschlussnutzung vorzunehmen und, soweit dazu erforderlich, die elektri-
sche Anlage vom Netz trennen. Nimmt der Netzbetreiber zunéchst keine Unterbrechung vor,
obwohl er hierzu nach Satz 1 berechtigt wéare, und duldet er die weitere Entnahme von Energie,
ist der Anschlussnutzer gleichwohl verpflichtet, sich umgehend um einen Lieferanten bzw. eine
Bilanzkreiszuordnung zu bemuhen. Der Netzbetreiber duldet die Entnahme von Energie durch
den Anschlussnutzer ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und vorbehaltlich der Geltendma-
chung etwaiger Anspriiche. Der Netzbetreiber weist den Anschlussnutzer auf die geduldete
Energieentnahme unverziglich hin, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat. Die geduldete
Energieentnahme kann jederzeit ohne Angabe von Griinden unterbunden werden.

11.2. Das Entgelt fur die geduldete Energieentnahme bestimmt sich nach billigem Ermessen unter
angemessener Beriicksichtigung der Marktsituation fiir die Energiebeschaffung und — sofern
der Netzzugang dem Anschlussnutzer nicht ohnehin gesondert in Rechnung gestellt wird — der
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aktuellen Entgelte des Netzbetreibers sowie der gegebenenfalls anfallenden Steuern (z. B. Um-
satz- und Stromsteuer) und gegebenenfalls anfallenden Umlagen (z. B. EEG-Umlage, KWK-
Aufschlag, 8§ 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage, Offshore-Haftungsumlage und Umlage fur abschalt-
bare Lasten). Etwaige Zahlungen des Anschlussnutzers an einen Lieferanten haben gegentber
dem Netzbetreiber fur die geduldete Energieentnahme keine schuldbefreiende Wirkung.

12. Messstellenbetrieb

12.1. Solange und so weit nicht ein Dritter den Messstellenbetrieb i. S. d. § 3 Abs. 2 des Messstellen-
betriebsgesetzes (MsbG) auf Grundlage einer Vereinbarung des Anschlussnutzers bzw. An-
schlussnehmers i. S. v. 88 5, 6 MsbG durchfiihrt, ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber
(Grundzustéandigkeit).

12.2. Soweit und solange der Messstellenbetrieb durch einen Dritten vorgenommen wird, bleibt der
Netzbetreiber zu einer eigenen (Kontroll-)Messung auf eigene Kosten berechtigt, es sei denn,
dass diese dem Anschlussnutzer oder Anschlussnehmer unzumutbar ist.

12.3. Fur Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zéhlerpléatze nach den anerkann-
ten Regeln der Technik unter Beachtung der Technischen Anschlussbedingungen des Netzbe-
treibers vorzusehen. Diese missen leicht zuganglich sein, woflir Anschlussnehmer und An-
schlussnutzer jederzeit Sorge tragen.

12.4. Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Bei der
Wahl des Aufstellungsorts berlcksichtigt der Netzbetreiber die Mdglichkeit der Ausstattung mit
einem intelligenten Messsystem nach dem MsbG. In Gebauden, die neu an das Netz ange-
schlossen werden, sind die Messstellen so anzulegen, dass Smart-Meter-Gateways i. S. v.
§ 2 Nr. 19 MsbG nachtraglich einfach eingebaut werden kdnnen. Ausreichend in diesem Sinne
ist ein Zahlerschrank, der Platz fir ein Smart-Meter-Gateway bietet. Dies gilt auch in Gebauden,
die einer groReren Renovierung i. S. d. Richtlinie 2010/10/31 EU (ABI. L 153 vom 18.06.2010,
S. 13) unterzogen werden, soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist. Der
Netzbetreiber hat den Anschlussnehmer anzuhdren und dessen berechtigte Interessen bei der
Wahl des Aufstellungsorts zu wahren. Er ist verpflichtet, den bevorzugten Aufstellungsort des
Anschlussnehmers zu wéahlen, wenn dies ohne Beeintrachtigung einer einwandfreien Messung
mdglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer Verlegung der Mess- und Steuereinrich-
tungen zu tragen.

12.5. Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben den Verlust, die Beschadigungen und Stérungen
von Mess- und Steuereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unver-
zlglich mitzuteilen.

12.6. Der Anschlussnutzer ist berechtigt, die Nachprifung der Messeinrichtungen durch eine Befund-
prufung nach § 39 des MessEG, durch eine Eichbehoérde oder eine staatlich anerkannte Priif-
stellei. S. d. § 40 Abs. 3 MessEG zu verlangen.

12.7. Ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber, gilt zusétzlich folgendes:

12.7.1. Samtliche im Netzanschluss-/Anschlussnutzungsvertrag aufgefiihrte Mess- und Steu-
ereinrichtungen stellt der Netzbetreiber; sie verbleiben in dessen Eigentum.

12.7.2. Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haften fiir das Abhandenkommen und die Be-
schadigung von Mess- und Steuereinrichtungen des Netzbetreibers. Dies gilt nicht,
soweit sie hieran kein Verschulden ftrifft.

12.7.3. Bei Messsystemen gemaf § 2 Nr. 13 MsbG gilt Folgendes: Auf Verlangen des Netz-
betreibers werden die fur die Abrechnung relevanten Messwerte mittels einer Einrich-
tung zur Fernabfrage festgestellt. Der Anschlussnutzer tragt grundsatzlich dafir Sor-
ge, dass dem Netzbetreiber in unmittelbarer Nahe zur Messeinrichtung ein geeigneter
(insbesondere durchwahlfahiger und betriebsbereiter) Telefonanschluss sowie eine
Netzsteckdose zur Verfligung stehen. Die Kosten hierfir tragt der Anschlussnutzer.
Bei Veranderung im Stand der Technik der Zahler- und Ubertragungstechnik kann der
Netzbetreiber einen Wechsel der Zahler- und Ubertragungstechnik auf digitale Aus-
fuhrungen des Telekommunikationsanschlusses verlangen. Die Ausfihrung der Maf3-
nahme wird vom Netzbetreiber mit dem Anschlussnutzer abgestimmt.
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12.7.4. Kommt der Anschlussnutzer seiner Verpflichtung aus vorstehendem Absatz nicht oder
nicht fristgerecht nach, so liest der Netzbetreiber die Zahler manuell oder mittels mobi-
ler Datenerfassung ab. Der Anschlussnutzer tragt die hieraus entstehenden Kosten.

12.7.5. Vom Anschlussnutzer gewinschte Datenubermittlungen, wie z. B. die vom Netzbe-
treiber ermittelten Zahlwerte oder Lastgadnge, werden von dem Netzbetreiber aul3er-
halb seiner bestehenden Verpflichtungen im Rahmen des technisch Mdglichen er-
bracht. Der Netzbetreiber kann hierfir ein Entgelt nach billigem Ermessen verlangen.

13. Grundstiicksbenutzung

13.1. Anschlussnehmer und Anschlussnutzer, die Grundstiickseigentimer sind, haben flr Zwecke
der Versorgung durch den Netzbetreiber das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu-
und Fortleitung von Energie tber ihre im gleichen Netzgebiet liegenden Grundstiicke, ferner
das Anbringen von Leitungstragern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutz-
malnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft Grundstlicke, die an das Verteiler-
netz angeschlossen sind, die vom Eigentimer in wirtschaftichem Zusammenhang mit der
Stromversorgung eines angeschlossenen Grundstiicks genutzt werden oder fiir die die Még-
lichkeit der Stromversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Pflicht entfallt, wenn die In-
anspruchnahme der Grundsticke den Eigentiimer mehr als notwendig oder in unzumutbarer
Weise belasten wirde.

13.2. Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer ist rechtzeitig Uber Art und Umfang der beabsich-
tigten Inanspruchnahme des Grundstiicks zu benachrichtigen.

13.3. Der Grundstuckseigentimer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der
bisherigen Stelle fur ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbe-
treiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschlieflich dem Anschluss des be-
troffenen Grundstucks dienen.

13.4. Wird der Netzanschlussvertrag beendet, so hat der Anschlussnehmer, der Grundstiickseigen-
tumer ist, die auf seinen Grundstiicken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich
zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. Gleiches gilt fir den An-
schlussnutzer, der Grundstuckseigentimer ist, sofern der Anschlussnutzungsvertrag beendet
wird.

13.5. Muss zum Netzanschluss des Grundsticks eine besondere Transformatorenanlage oder ein
anderes Betriebsmittel aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der An-
schlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich fir die Dauer des Netzan-
schlussverhaltnisses des Grundstiicks zur Verfliigung stellt. Der Netzbetreiber darf den Trans-
formator bzw. das Betriebsmittel auch fur andere Zwecke benutzen, soweit dies fur den An-
schlussnehmer zumutbar ist. Wird das Netzanschlussverhéltnis fur das Grundstiick beendet, so
hat der Anschlussnehmer die Transformatorenanlage noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden,
es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

13.6. Der duldungspflichtige Anschlussnehmer, wird auf Wunsch des Netzbetreibers einen Dienst-
barkeitsvertrag abschlie3en, auf dessen Basis er dem Netzbetreiber die Eintragung einer be-
schrankt personlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zu dem Zwecke nach Ziffern 13.1 und/oder
13.5 bewilligt. Gleiches gilt fir den Anschlussnutzer, der Grundstuckseigentimer ist, zum
Zweck nach ziffer 13.1. Sofern der Anschlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer nicht Grund-
stiickseigentimer ist, wird er auf Verlangen des Netzbetreibers die Zustimmung des Grund-
stuckseigentimers zum Abschluss des Dienstbarkeitsvertrags und der Bewilligung zur Eintra-
gung der beschrankt persdnlichen Dienstbarkeit im Grundbuch beibringen. Mit Eintragung die-
ser Dienstbarkeit im Grundbuch zahlt der Netzbetreiber dem Grundstiickseigentiimer eine ein-
malige Entschadigung nach den allgemeinen Entschadigungssatzen. Die Kosten fir die Eintra-
gung tragt der Netzbetreiber.

13.7. Verandern sich die Eigentumsverhaltnisse am angeschlossenen Objekt nachtraglich in der Art
und Weise, dass der Netzanschluss Uber Grundstiicke Dritter verlauft, ist der Anschlussnehmer
verpflichtet, die Kosten der Umverlegung zu tragen, wenn der Dritte berechtigt die Umverlegung
des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert.
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13.8.

14.

Die vorstehenden Abséatze gelten nicht fur offentliche Verkehrswege und -flachen sowie fir
Grundstiicke, die durch Planfeststellung fir den Bau von o6ffentlichen Verkehrsflachen und —
wegen bestimmt sind.

Zutrittsrecht

Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des
Netzbetreibers den Zutritt zu ihren R&umen zu gestatten, soweit dies fiir die Prifung der technischen
Einrichtungen oder zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach diesem Vertrag oder nach
gesetzlichen Vorschriften (z. B. Européische Netzkodizes, EnWG, EEG oder KWKG), insbesondere
zur Unterbrechung und Trennung des Anschlusses oder zur Unterbrechung der Anschlussnutzung
sowie zur Austibung des Messstellenbetriebs einschlielich der Messung, erforderlich ist. Ist der An-
schlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer nicht Grundstiickseigentiimer, hat er dafur Sorge zu tragen,
dass der Grundstiickseigentiimer den Zutritt nach MaRgabe von Satz 1 gestattet.

15.

15.1.

Haftung fur Schaden bei Unterbrechungen oder UnregelmaRigkeiten und in sonstigen
Fallen

Der Netzbetreiber haftet gegeniiber dem Anschlussnutzer fur Schaden, die diesem durch eine
Unterbrechung oder durch UnregelmaRigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen, entspre-
chend § 18 der Verordnung tber Allgemeine Bedingungen fir den Netzanschluss und dessen
Nutzung fur die Elektrizitdtsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverord-
nung — NAV, BGBI. |1 2006, 2477) vom 1. November 2006, der folgenden Wortlaut hat:

»$§ 18 Haftung bei Stérungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber fur Schaden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder
durch UnregelméaRigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnut-
zungsverhaltnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden des Unternehmens
oder eines Erfullungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird

1. hinsichtlich eines Vermoégensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit vorliegt,

2. hinsichtlich der Beschadigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahr-
lassigkeit vorliegt.

Bei Vermdgensschaden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung fiir sonstige Fahrlassigkeit ausge-
schlossen.

(2) Bei weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verursachten Sachschéden ist die Haftung des
Netzbetreibers gegentber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 Euro begrenzt. Die Haf-
tung fUr nicht vorsatzlich verursachte Sachschaden ist je Schadensereignis insgesamt be-
grenzt auf

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnut-
zern;

2. 10 Millionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschluss-
nutzern;

3. 20 Millionen Euro bei 100 001 bis 200 000 an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern;

4. 30 Millionen Euro bei 200 001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern;

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern.

In diese Hochstgrenzen werden auch Schaden von Anschlussnutzern in vorgelagerten Span-
nungsebenen einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegeniber im Einzelfall entsprechend
Satz 1begrenzt ist.

(3) Die Abséatze 1 und 2 sind auch auf Anspriiche von Anschlussnutzern anzuwenden, die die-
se gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes
aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3
Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das
Dreifache des Hdchstbetrages, fir den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern
gegenuber haften. Hat der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirt-
schaftsgesetzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne die-
ser Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Hochst-
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betrag nach den Séatzen 2 und 3 kdnnen auch Schadensersatzanspriiche von nicht unter die-
se Verordnung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unterneh-
men aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn deren Anspriiche im Einzelfall entspre-
chend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnut-
zern auf Verlangen tber die mit der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber
im Sinne des 8 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhéngenden Tatsachen in-
soweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufge-
klart werden kénnen und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforder-
lich ist.

(4) Bei grob fahrlassig verursachten Vermdgensschaden ist die Haftung des Netzbetreibers,
an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, ge-
gen den der Anschlussnutzer Anspriiche geltend macht, gegeniber seinen Anschlussnutzern
auf jeweils 5 000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Ab-
satz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Hochstbetrage begrenzt. Absatz 2
Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Ubersteigt die Summe der Einzelschaden die jeweilige Hochstgrenze, so wird der Scha-
densersatz in dem Verhéltnis gekirzt, in dem die Summe aller Schadensersatzanspriiche zur
Hdchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in
Verbindung mit Absatz 4, Schaden von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die
Hdchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kirzung nach Satz 1 entspre-
chend einzubeziehen. Bei Ansprichen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht ho-
her sein als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfallt fir Schaden unter 30 Euro, die weder vorsatzlich noch grob fahr-
lassig verursacht worden sind.

(7) Der geschadigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverziiglich dem Netzbetreiber oder,
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen, mitzuteilen.“

15.2. Fir die Haftung des Netzbetreibers gegeniiber dem Anschlussnehmer fir Schaden, die diesem
durch eine Unterbrechung oder durch UnregelmaRigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen,
gilt Ziffer 15.1 entsprechend.

15.3. Sind Dritte an die elektrische Anlage angeschlossen oder nutzen Dritte den Anschluss, sind
Anschlussnehmer und Anschlussnutzer verpflichtet, mit diesen eine Haftungsregelung entspre-
chend 8§ 18 NAV fur Schaden, die diesen durch eine Unterbrechung oder durch Unregelmafig-
keiten in der Anschlussnutzung entstehen, zugunsten des Netzbetreibers zu vereinbaren. Fir
den Fall, dass eine solche Vereinbarung nicht getroffen wird, stellen sie den Netzbetreiber im
Falle eines Schadenseintritts so, als wére eine entsprechende Regelung getroffen worden.

15.4. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs
von Mess- und/oder Steuereinrichtungen durch einen Dritten nach § 5 MsbG hat der Netzbe-
treiber nicht zu vertreten.

15.5. Vorgenannte Haftungsbegrenzungen und -ausschliisse gelten auch fir Erfillungs- und Verrich-
tungsgehilfen des Netzbetreibers.

15.6. Anschlussnehmer und Anschlussnutzer sind verpflichtet, bei hoherwertigen Verbrauchseinhei-
ten eigene zumutbare Vorsorge gegen deren Beschadigung bei Unterbrechung bzw. Unregel-
mafigkeit der Anschlussnutzung zu treffen. Weiterhin haben sie dem Netzbetreiber unter An-
gabe von Grinden in Textform auf die Mdglichkeit erheblicher Sach- und Vermégensschaden
hinzuweisen und bereits getroffene eigene Vorsorgemafnahmen anzugeben. Der Netzbetreiber
kann den Anschlussnehmer und Anschlussnutzer auf weitere zumutbare Malinahmen zur
Schadensminderung hinweisen.

15.7. Fur Falle, in denen die Haftungsbeschrankung und der Haftungsausschluss nach Ziffer 15.1
oder 15.2 i. V.m. § 18 NAV nicht anwendbar oder nicht einschlagig ist, ist die Haftung des
Netzbetreibers sowie seiner Erfillungs- und Verrichtungsgehilfen gegeniiber Anschlussnutzern
und Anschlussnehmern fur schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Scha-
den nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei

15.7.1. Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit,

15.7.2. der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, de-
ren Erfillung die ordnungsgemaRe Durchfiihrung des Vertrags tberhaupt erst ermég-
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15.8.
15.9.

licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelméaRig vertrauen darf (sog.
Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Um-
stdnden als Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht, beschrénkt sich die Haftung
auf den Schaden, den der Netzbetreiber bei Abschluss des Vertrags als mogliche Fol-
ge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berilicksichtigung der Um-
stande, die er kannte oder kennen musste, hatte voraussehen mussen. Gleiches gilt
bei grob fahrlassigem Verhalten einfacher Erfullungsgehilfen (nicht leitende Angestell-
te) auBBerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-,
Koérper- oder Gesundheitsschaden.

8§ 13, 13a, 14 EnWG bleiben unberiihrt.

Die Haftung des Netzbetreibers nach dem Haftpflichtgesetz wegen Sachschdden des An-
schlussnehmers bzw. Anschlussnutzers ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkt-
haftungsgesetzes bleiben unberthrt.

15.10.Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber einen Schaden unverzig-

16.
16.1.

16.2.

17.

lich mitzuteilen.

Vertragsstrafe

Entnimmt der Anschlussnutzer oder der Anschlussnehmer Energie unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung von Messeinrichtungen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, eine Ver-
tragsstrafe zu verlangen. Diese ergibt sich durch Addition eines Leistungsbestandteils, welcher
aus der Multiplikation der vertraglich vereinbarten Entnahmekapazitat mit dem geltenden und im
Preisblatt fir Netznutzungsentgelte des Netzbetreibers vertffentlichten Leistungspreis der An-
schlussnetzebene = 2.500 Jahresbenutzungsstunden ermittelt wird, sowie eines Arbeitsbe-
standteils, welcher fur die Dauer des unbefugten Gebrauchs, langstens jedoch fir ein Jahr, auf
der Grundlage einer taglichen zehnstiindigen Nutzung auf Basis des geltenden und im Preis-
blatt fir Netznutzungsentgelte des Netzbetreibers veroffentlichten Arbeitspreises der An-
schlussnetzebene zugrunde gelegt wird. Ist die Dauer des Gebrauchs nicht festzustellen, so
kann die Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundséatzen iUber einen festgestellten Zeitraum
hinaus fur langstens ein Jahr erhoben werden.

Wird die im Netzanschlussvertrag vereinbarte Entnahmekapazitat tUberschritten, so ist der
Netzbetreiber berechtigt, vom Anschlussnehmer gemaf nachstehender Preisregelung eine Ver-
tragsstrafe zu verlangen. Gleiches gilt fur den Anschlussnutzer, sofern die im Anschlussnut-
zungsvertrag vereinbarte Entnahmekapazitat Gberschritten wird. Kann der Netzanschluss zeit-
gleich von mehreren Anschlussnutzern genutzt werden, setzt die Erhebung einer Vertragsstrafe
gegenlber dem einzelnen Anschlussnutzer zudem voraus, dass die Summe der zeitgleich in
Anspruch genommen Entnahmekapazitét aller Anschlussnutzer héher ist als die zwischen An-
schlussnehmer und Netzbetreiber vereinbarte. Besteht ein Anspruch sowohl gegen Anschluss-
nehmer als auch gegen einen oder mehrere Anschlussnutzer, so haften sie — gegebenenfalls
anteilig — gesamtschuldnerisch. Die Héhe der Vertragsstrafe betragt ,LPy* Euro pro kW Uber-
schreitung (Uberschreitungsleistung). Als Uberschreitungsleistung gilt die gemessene Wirkleis-
tung in kW, abziglich der vereinbarten Entnahmekapazitat. LPy ist der im Abrechnungsmonat
geltende Leistungspreis entsprechend ,Preisblatt 1 Entgelte fir Leistungspreissystem fir Ent-
nahme mit Leistungsmessung im Rahmen der Nutzung von Elektrizitatsverteilungsanlagen der
GeraNetz GmbH (GNG) (Netznutzungsentgelte NNE)“, fur die Entnahme in der Spannungs-
ebene ,Umspannung Hoch-/Mittelspannung (USp. HS/MS)“ bei einer ,Jahresbenutzungsdauer
> 2.500 h/a“. Der Netzbetreiber kann die Vertragsstrafe fir mehrere Uberschreitungen bis zu
dem Zeitpunkt, in dem der Anschlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer von der Uberschreitung
Kenntnis erlangt, insgesamt nur einmal fordern. Die Vereinbarung der Vertragsstrafe schlief3t
die Geltendmachung weiterer Anspriiche nicht aus.

Vorauszahlungen; Abschlagszahlungen

Der Netzbetreiber kann fir die vertraglich geschuldeten Zahlungen in angemessener Héhe Voraus-
zahlung verlangen, wenn nach den Umsténden des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass
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der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der
Netzbetreiber ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.

18. Abrechnung; Zahlung; Verzug

18.1. Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zum jeweils festgelegten
Zeitpunkt fallig. Maf3geblich fir die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf dem
Konto des Netzbetreibers. Werden Rechnungen ganz oder teilweise nicht rechtzeitig bezahlt, ist
der Netzbetreiber berechtigt, Verzugszinsen in Hohe des gesetzlichen Zinssatzes zu verlangen.
Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt unberthrt.

18.2. Einwande gegen Rechnungen und Abschlagsforderungen berechtigen zum Zahlungsaufschub
oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit sich aus den Umsténden die ernsthafte Mdglichkeit
eines offensichtlichen Fehlers ergibt.

18.3. Gegen die Anspriiche des Netzbetreibers kann nur mit unbestrittenen oder rechtskréaftig festge-
stellten Gegenansprichen aufgerechnet werden.

19. Verarbeitung personenbezogener Daten

19.1. Informationen zZur Verarbeitung personenbezogener Daten kénnen unter
www.geranetz.de/datenschutz eingesehen oder dem Informationsblatt in der Anlage entnom-
men werden.

19.2. Netzbetreiber und Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer verpflichten sich, die dem jeweils
anderen Vertragspartner nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informationspflich-
ten gegentber den eigenen Mitarbeitern, Erflllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Per-
sonen) zu erfullen, wenn im Rahmen der Vertragserfullung, zur Durchfiihrung vorvertraglicher
Maflnahmen, zur Erflllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen

19.2.1. personenbezogene Daten betroffener Personen von einem Vertragspartner an den
jeweils anderen Vertragspartner weitergeben werden und/oder

19.2.2. betroffene Personen auf Veranlassung des einen Vertragspartners den jeweils ande-
ren Vertragspartner kontaktieren.

Hierflr verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf
dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, das ihm vom anderen Vertragspartner zur
Verfiigung gestellte Informationsblatt. Ein Vertragspartner ist nicht verpflichtet, das ihm vom an-
deren Vertragspartner zur Verfigung gestellte Informationsblatt vor der Aushandigung an die
betroffenen Personen zu prifen. Er ist weiterhin nicht berechtigt, dieses ohne vorherige Zu-
stimmung zu andern. Es obliegt ausschlieRlich dem zur Information verpflichteten Vertrags-
partner, dem anderen Vertragspartner ein den jeweils geltenden rechtlichen Anforderungen
entsprechendes Informationsblatt zur Verfligung zu stellen und dieses bei Bedarf auch wahrend
der Vertragslaufzeit zu aktualisieren.

20. Anpassungen des Vertrags

20.1. Die Regelungen des Vertrags und der Anlagen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen
Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, MsbG, MessEG,
MessEV sowie hdchstrichterlicher Rechtsprechung und Entscheidungen der Regulierungsbe-
hérden sowie — als Leithild — der NAV). Das vertragliche Aquivalenzverhaltnis kann nach Ver-
tragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbe-
dingungen (z. B. durch Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits — etwa
in der Phase zwischen dem Abschluss des férmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem In-
krafttreten — absehbar war), die der Netzbetreiber nicht veranlasst und auf die er auch keinen
Einfluss hat, in nicht unbedeutendem MalRRe gestdrt werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss
eine im Vertrag entstandene Lucke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfihrung
des Vertrags entstehen lassen (etwa, wenn die Rechtsprechung eine Klausel fur unwirksam er-
klart), die nur durch eine Anpassung oder Ergdnzung zu beseitigen sind. In solchen Fallen ist
der Netzbetreiber verpflichtet, den Vertrag und die Anlagen unverziglich insoweit anzupassen
und/oder zu ergédnzen, als es die Wiederherstellung des Aquivalenzverhaltnisses von Leistung
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und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslicken zur zumutbaren Fort-
und Durchfiihrung des Vertragsverhéltnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher
Uberleitungsbestimmungen).

20.2. Anpassungen des Vertrags und/oder der Anlagen nach Ziffer 20.1 sind nur zum Monatsersten
mdglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer bzw.
Anschlussnutzer die Anpassung spatestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden
in Schriftform mitteilt. In diesem Fall hat der Vertragspartner (Anschlussnehmer bzw. An-
schlussnutzer) das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kundigungsfrist zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kindigen. Hierauf wird der Vertragspartner
(Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer) vom Netzbetreiber in der Mitteilung gesondert hin-
gewiesen.

21. Ubertragung des Vertrags

Die Vertragspartner sind berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf
einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfahigen Dritten zu libertragen. Eine Ubertragung
nach Satz 1 ist dem jeweils anderen Vertragspartner rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall
hat der andere Vertragspartner das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der andere Vertrags-
partner vom Ubertragenden Vertragspartner in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur
Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere
bei Ubertragungen i. S. d. UmwG oder in Féallen der rechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs nach
§ 7 EnWG, bleiben von dieser Ziffer unberihrt.

22. Gerichtsstand

Der ausschlief3liche Gerichtsstand ist der Sitz des Netzbetreibers.

23. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle
fur Energieeffizienz eine Liste gefihrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und
Anbieter von EnergieeffizienzmaBnahmen aufgefiihrt sind. Weiterfuhrende Informationen zu der so
genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. Sie kénnen
sich zudem bei der Deutschen Energieagentur tUber das Thema Energieeffizienz umfassend informie-
ren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

24. Schlussbestimmungen

24.1. Die Bedingungen sind abschlieBend. Mundliche Nebenabreden bestehen nicht.

24.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchfuhrbar sein oder wer-
den, so bleibt der Vertrag im Ubrigen davon unberiihrt.
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